
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
адрес)

Министерство Российской Федерации по делам граждан ской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стих ийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярске иу краю
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 68 (8391) 211-46-95,E-mail:s( ?kretar(S)mchskrsk .ги

Управление надзорной деятельности и профилактиче( :кой работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по f мельяновскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)
663020, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Мо[сковская, 2 «п»

(839133)2-46-48(pc45ond@mail.ru)

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ЕМЕЛЬЯНОВСКОМУ РАЙОНУ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ул. Московская, 2П, пгт. Емельяново,663020, 

Тел./факс: 8(3913) 3-2-46-48, E-mail: pc45ond@mail.ni 
от 17.06.2021 №221

Заведующему МКДОУ «Детский сад 
п. Кедровый» Ерыгиной М.А.

Красноярский край,
пгт. Кедровый, ул. Багирова, 14

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
№ 221

об устранении причин и условий, способствующих 
совершению административного правонаруш !НИЯ

"17"июня 2021 года пгт. Емельяново

Я, государственный инспектор Емельяновского района по 
Михаил Васильевич, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об админис 
рассмотрев дело об административном правонарушении № 221 
отношении должностного лица - заведующего МКДОУ «Детский J 
Марины Александровны, паспорт серии 6004 № 011685 выдан Г 
Ростовской области 15.05.2003. (Постановление по делу об админист{ 
17.06.2021).

южарному надзору Шегеда 
гративных правонарушениях, 
эт 08.06.2021 в отношении 
:ад п. Кедровый» Ерыгиной 
[ВС УВД г. Новочеркасска 
ативном правонарушении от

УСТАНОВИЛ:
причины административных правонарушений и условия, способ 

именно:
Согласно материалам проведённой проверки и дела об админи 

на основании статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

[ствовавшие их совершению, а

сстративном правонарушении, 
«О пожарной безопасности»,

mailto:pc45ond@mail.ru
mailto:pc45ond@mail.ni


при проведении плановой проверки, в соответствии с распоряжением органа государственного 
контроля (надзора) от 06.05.2021 № 76, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» с 10:00 часов до 12:00 часов 01.06.2021, с 11:00 часов до 12:00 часов 
08.06.2021 государственным инспектором Емельяновского района по пожарному надзору Шегедой 
Михаилом Васильевичем, проведена плановая проверка объекта защиты здания и прилегающей 
территории МКДОУ «Детский сад п. Кедровый», расположенного по адресу: Красноярский край, п. 
Кедровый, ул. Багирова, 14, в 12 часов 00 минут 08.06.2021 установил нарушение Федерального 
закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», нормативных 
документов пожарной безопасности, а именно:
Декларация пожарной 
безопасности не 
представлена

часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным 
законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке 
декларацию пожарной безопасности.
Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, 
производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за 
исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении 
зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:
1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках 
добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).
2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты с количеством этажей 
не более чем два, общая площадь которого составляет не более чем 1500 квадратных метров (за 
исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), 
собственник или иной законный владелец объекта защиты может добровольно составить декларацию 
пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе 
сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты.
3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в 
случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения 
функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического 
перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в 
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения 
содержащихся в них сведений.
4. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей 
статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, 
принятых в соответствии с Федеральным законом "0 техническом регулировании", и нормативных 
документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) 
указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта 
защиты.
5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 
и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с 
частями 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации 
пожарной безопасности"

Регламент технического
обслуживания систем
противопожарной защиты 
не представлен

п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние 
указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические 
средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные 
технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый 
руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты 
составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических 
средств, функционирующих в составе систем.
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том



числе технические средства, функционирующие в составе указ 
пусконаладочных испытаний указанных систем.
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасной! 
установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствЕ 
(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правоо 
ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарн 
замены в установленном порядке.
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечени 
пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем прот! 
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживании 
пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются орган) 
предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его 
законодательством Российской Федерации.

иных систем, и результаты

и пожаротушения сверх срока службы, 
и информации изготовителя
)ладатель объекта защиты обеспечивает 
)й безопасности и пожаротушенЕЕЯ до их

i пожарной безопасности и 
вопожарной защиты.
и ремонту средств обеспечения

!зации или индивидуальные 
наличие предусмотрено

При эксплуатации средств 
обеспечения пожарной
безопасности (АУПС и 
СОУЭ) сверх срока службы, 
установленного 
изготовителем 
(поставщиком), и при
отсутствии информации
изготовителя (поставщика) 
о возможности дальнейшей 
эксплуатации 
правообладателем объекта 
защиты не обеспечено 
ежегодное проведение
испытаний средств
обеспечения пожарной
безопасности до их замены 
в установленном порядке

п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федера1 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении ПраЕ 
Российской Федерации»
Руководитель организации организует работы по ремонту, техн 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкц 
средства, функционирующие в составе систем противопожарно 
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуат; 
безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектны 
технические условия, а также регламент технического обслужи 
руководителем организации. Регламент технического обслужиь 
составляется в том числе с учётом требований технической док 
средств, функционирующих в составе систем.
На объекте защиты хранятся техническая документация на сисз 
числе технические средства, функционирующие в составе указ; 
пусконаладочных испытаний указанных систем.
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасное™ 
установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутстви 
(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правоо( 
ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарн( 
замеЕЕы в установленном порядке.
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечени 
пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем проти 
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживании 
пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются орган! 
предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его 
законодательством Российской Федерации.

ии, утвержденных постановлением 
ил противопожарного режима в

ическому обслуживанию и эксплуатации 
обеспечивающие исправное состояние

ти изготовителя на технические
й защиты.
ции средств обеспечения пожарной 
е решения и (или) специальные 
зэнеея указанных систем, утверждаемый 
ания систем противопожарной защиты 
/ментации изготовителя технических

емы противопожарной защиты, в том 
иных систем, и результаты

и пожаротушения сверх срока службы, 
и информации изготовителя
Ёладатель объекта защиты обеспечивает 
)й безопасности и пожаротушения до их

I пожарной безопасности и 
вопожарной защиты.
и ремонту средств обеспечения

:зации или индивидуальные
наличие предусмотрено

Утверждённая инструкция о 
мерах пожарной
безопасности на объекте не 
соответствует требованиям 
раздела XVIII Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации

п. 2. Правил противопожарного режима в Российской Федерацг 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Прав 
Российской Федерации»
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, пом 
повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, ш 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, ле 
лица) необходимо: 
немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 
защиты, адреса места его расположения, места возникновения п 
информацию;
принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия уг 
тушению пожара в начальной стадии.
В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жш 
хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельны 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
органа государственной власти, органа местного самоуправленг 
является учредЕггелем (далее - руководитель организации) или в 
уполномоченным руководителем организации, утверждается ин 
безопасности в соответствии с требованиями, установленными 
учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных пот 
сооружениях.Устранить до 
30.05.2022

и, утвержденных постановлением 
ал противопожарного режима в

мщении (задымление, запах гари, 
дивидуальным предпринимателям, 
цам без гражданства (далее - физические

с указанием наименования объекта 
ожара, а также фамилии сообщающего

розы жизни и здоровью людей меры по

1ых домов, садовых домов,
с участках, на земельных участках для 
подсобного хозяйства) руководителем 
я, организации независимо от того, кто 
ЕЕЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, 
струкция о мерах пожарной 
>азделом XVIII настоящих Правил, с 
гещений в указанных зданиях,

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (1 этаж по 
техническому паспорту
помещение № 32)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федераци 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Прав 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по в 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений I 
складского назначения и наружных установок с обозначь 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опас 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обсл 
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 2« 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. 0

и, утвержденных постановлением 
1Л противопожарного режима в

рывопожарной и пожарной опасности, а 
и 8 Федерального закона "Технический 
пожарных отсеков) производственного и 
нием их категорий (за исключением 
еости) и классов зон на входных дверях 
вживания на видном месте.
.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 
раничение распространения пожара на



объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые 
в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (1 этаж по 
техническому паспорту
помещение № 34)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые 
в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (1 этаж по 
техническому паспорту
помещение № 35)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые 
в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери помещения
электрощитовой (1 этаж по 
техническому паспорту
помещение № 43)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24.04.2013 Nq 288 «Об утверждении свода 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые 
в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (1 этаж по 
техническому паспорту
помещение Ns 3)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые 
в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат



категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в с оответствии с СП 12.13130.
Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (1 этаж по 
техническому паспорту
помещение Ng 15)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерац i 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Праш 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по i э 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений ( 
складского назначения и наружных установок с обозначь 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опа< i 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обе/ 
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 21 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. О" 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и ко 
в жилых и общественных зданиях помещения производственн 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), 
оборудования и технического обслуживания с наличием п: 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжени; 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в

и, утвержденных постановлением
■гл противопожарного режима в

рывопожарной и пожарной опасности, а 
и 8 Федерального закона "Технический 
пожарных отсеков) производственного и 
нием их категорий (за исключением 
юсти) и классов зон на входных дверях 
/живания на видном месте.
.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 
раничение распространения пожара на 
структивным решениям»: Размещаемые 
го и складского назначения (ремонтные 
а также помещения для инженерного 
жароопасных и пожаровзрывоопасных 

электроснабжения и т.д.) подлежат 
оответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (1 этаж по 
техническому паспорту
помещение Ng 12)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федеращ 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Прав[ 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по в 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений ( 
складского назначения и наружных установок с обознач< 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опас 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обсл 
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 2* 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Oi 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и koi 
в жилых и общественных зданиях помещения производствен» 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), 
оборудования и технического обслуживания с наличием п( 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в с

и, утвержденных постановлением
<л противопожарного режима в

рывопожарной и пожарной опасности, а 
и 8 Федерального закона "Технический 
пожарных отсеков) производственного и 
нием их категорий (за исключением 
юсти) и классов зон на входных дверях 
/живания на видном месте.
.04.2013 N° 288 «Об утверждении свода 
раничение распространения пожара на 
(структивным решениям»: Размещаемые 
го и складского назначения (ремонтные 
а также помещения для инженерного 
жароопасных и пожаровзрывоопасных 

электроснабжения и т.д.) подлежат 
оответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (2 этаж по 
техническому паспорту
помещение № 2)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федераци 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Прав] 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по в: 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений ( 
складского назначения и наружных установок с обозначе 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опас: 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обелч 
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ог 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и коь 
в жилых и общественных зданиях помещения производственнс 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), 
оборудования и технического обслуживания с наличием пс 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в с

и, утвержденных постановлением
1л противопожарного режима в

рывопожарной и пожарной опасности, а 
и 8 Федерального закона "Технический 
южарных отсеков) производственного и 
нием их категорий (за исключением 
юсти) и классов зон на входных дверях 
гживания на видном месте.
.04.2013 Ng 288 «Об утверждении свода 
раничение распространения пожара на 
структивным решениям»: Размещаемые 
го и складского назначения (ремонтные 
а также помещения для инженерного 
жароопасных и пожаровзрывоопасных 

электроснабжения и т.д.) подлежат 
эответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (2 этаж по 
техническому паспорту
помещение № 10)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федераци 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Прав! 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по вз 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений ( 
складского назначения и наружных установок с обозначе 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной onaci 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обсл^ 
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 2^ 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ог 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и ког 
в жилых и общественных зданиях помещения производственнс 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), 
оборудования и технического обслуживания с наличием пс 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в с

I, утвержденных постановлением 
л противопожарного режима в

зывопожарной и пожарной опасности, а 
л 8 Федерального закона "Технический 

пожарных отсеков) производственного и 
шем их категорий (за исключением 
ости) и классов зон на входных дверях 

у живания на видном месте.
04.2013 N° 288 «Об утверждении свода 

раничение распространения пожара на 
структивным решениям»: Размещаемые 
'о и складского назначения (ремонтные 
а также помещения для инженерного 
кароопасных и пожаровзрывоопасных 
электроснабжения и т.д.) подлежат 

оответствии с СП 12.13130.
Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (2 этаж по

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федераци 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Прав] 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по вз

i, утвержденных постановлением 
л л противопожарного режима в

рывопожарной и пожарной опасности, а



техническому паспорту 
помещение № 15) 
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24.04.2013 Ns 288 «Об утверждении свода 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые 
в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (2 этаж по 
техническому паспорту
помещение № 24)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые 
в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (3 этаж по 
техническому паспорту
помещение № 26)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые 
в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери помещения
вентиляционной камеры (3 
этаж по техническому
паспорту помещение Ns 16) 
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24.04.2013 N° 288 «Об утверждении свода 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Размещаемые 
в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (3 этаж по 
техническому паспорту
помещение Ns 2)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.



п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 24 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. (Dr 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кфг 
в жилых и общественных зданиях помещения производственнс 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения], 
оборудования и технического обслуживания с наличием пс 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в с

.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 
раничение распространения пожара на 
ктруктивным решениям»: Размещаемые 
>го и складского назначения (ремонтные 
а также помещения для инженерного 
жароопасных и пожаровзрывоопасных 

электроснабжения и т.д.) подлежат 
оответствии с СП 12.13130.

Руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
двери складского
помещения (3 этаж по 
техническому паспорту
помещение № 12)
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности

п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федераци 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении TIpaAi 
Российской Федерации»:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по вз 
также определение класса зоны в соответствии с главами 5, I 
регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений Г 
складского назначения и наружных установок с обозначе 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасп 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обсгт 
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, утверждённого Приказом МЧС от 2г 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ог 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и коь 
в жилых и общественных зданиях помещения производственнс 
мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения)] 
оборудования и технического обслуживания с наличием пс 
процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения! 
категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в с

и, утвержденных постановлением 
зл противопожарного режима в

рывопожарной и пожарной опасности, а 
и 8 Федерального закона "Технический 
пожарных отсеков) производственного и 
нием их категорий (за исключением 
зости) и классов зон на входных дверях 
^живания на видном месте.
.04.2013 № 288 «Об утверждении свода 
раничение распространения пожара на 
[структивным решениям»: Размещаемые 
го и складского назначения (ремонтные 
а также помещения для инженерного 
жароопасных и пожаровзрывоопасных 

электроснабжения и т.д.) подлежат 
оответствии с СП 12.13130.

В подвальном помещении 
допускается хранение
горючих материалов

п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Фед 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении 
Российской Федерации» На объектах защиты запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цоколь 
свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и 
вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими г 
отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасн
б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольный 
камеры и другие технические помещения для организации прои 
также для хранения продукции, оборудования, мебели и других

ерации, утвержденных постановлением
Правил противопожарного режима в 

гых и подземных этажах, а также под 
горючие жидкости, порох, взрывчатые 
1зами, товары в аэрозольной упаковке, 
ле вещества и материалы;
этажи, подполья, вентиляционные 
зводственных участков, мастерских, а 
предметов;

В тамбуре эвакуационного 
выхода из помещения 
столовой размещены
предметы препятствующие 
безопасной эвакуации (1 
этаж по техническому 
паспорту помещение № 11)

п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федеращ 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Прав) 
Российской Федерации»
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и авар 
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационг 
коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестнг 
дверных проёмах, на эвакуационных люках) различные изделия 
предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блок

|и, утвержденных постановлением
1л противопожарного режима в

зйных выходов запрещается: 
ых выходах (в том числе в проходах, 
иных площадках, маршах лестниц, в 
оборудование, отходы, мусор и другие 

ировать двери эвакуационных выходов;
В коридоре первого этажа 
(1 этаж, по техническому 
паспорту помещение № 21) 
уменьшена зона действия 
систем противопожарной 
защиты (отсутствует второй 
точечный пожарный 
извещатель)

п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерацг 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Прав! 
Российской Федерации»
На объектах защиты запрещается: е) проводить изменение объе)У 
размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в резу 
огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечь 
пожаротушения или уменьшается зона действия систем противс 
пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротуш 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутр 
п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерацг 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Прав! 
Российской Федерации»
Руководитель организации организует работы по ремонту, техш 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 
указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкщ 
средства, функционирующие в составе систем противопожарно] 
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуата 
безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектны 
технические условия, а также регламент технического обслужив 
руководителем организации. Регламент технического обслужив 
составляется в том числе с учетом требований технической дощ 
средств, функционирующих в составе систем.
На объекте защиты хранятся техническая документация на сист 
числе технические средства, функционирующие в составе указа 
пусконаладочных испытаний указанных систем.
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности 
установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствие 
(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правооС 
ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарнс 
замены в установленном порядке.

и, утвержденных постановлением 
ш противопожарного режима в

яно-планировочных решений и 
льтате которых ограничивается доступ к 
зния пожарной безопасности и 
пожарной защиты (автоматической 
зния, противодымной защиты, 
эннего противопожарного водопровода); 
па, утвержденных постановлением 
ал противопожарного режима в

лческому обслуживанию и эксплуатации 
обеспечивающие исправное состояние 

1и изготовителя на технические
я защиты, 
ции средств обеспечения пожарной 
з решения и (или) специальные 
5ания указанных систем, утверждаемый 
ания систем противопожарной защиты 
гментации изготовителя технических

емы противопожарной защиты, в том 
иных систем, и результаты

и пожаротушения сверх срока службы, 
г информации изготовителя 
ладатель объекта защиты обеспечивает 
и безопасности и пожаротушения до их



Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные 
предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

План эвакуации первого 
этажа размещён в месте не 
соответствующем 
указанному в самом плане 
эвакуации

п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»
В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 
50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с 
постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует 
разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.
ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.10 Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и 
коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане 
эвакуации.

Руководитель организации 
не обеспечил проведение не 
реже 1 раза в полугодие 
практических тренировок 
по эвакуации лиц,
осуществляющих свою
деятельность на объекте 
защиты

п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 
проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих 
свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, 
покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Причинами и условиями, способствующими совершению административных 
правонарушений, выступают отсутствие должного контроля со стороны руководства за 
деятельностью сотрудников по обеспечению пожарной безопасности.

Учитывая изложенное и, руководствуясь ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о 
принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению 
административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины административного правонарушения и 
условия, способствующие совершению административного правонарушения и в течение месяца со 
дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району (663020, Красноярский край, 
Емельяновский район, п. Емельяново, ул. Московская, 2 «п»).

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 
КоАП РФ. За непредставление или несвоевременное предоставление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности
предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление вынес:
Г осударственный инспектор 
Емельяновского района 
по пожарному надзору М.В. Шегеда

Представление вручено: 1.^0^2Д2
Марина Александровна (2^1^

1 заведующий МКДОУ «Детский сад п. Кедровый» Ерыгина
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19


